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PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KESEHATAN

JALAN KULU II SUKARAMAI TELEPON 41806 S.0

Nomor
Lampiran
Hal

1 443.51/506 2009 Banda Aceh, 22 Juli 2009
:1 (satu) Eks

: Rekomendasi Keschatan

“ Holland For water "

Kepada Yth :
PT. Holland For water

Di
Banda Acch

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 06 Juli 2009 perihal
permohonan pemeriksaan kualitas air minum hasil penyaringan, dengan
ini kami sampaikan bahwa Air hasil Pengolahan yang dilakukan Holland
For Water Memenuhi Syarat Air Minum sesuai dengan Permenkes
907//Menkes/SK/VI11/2002 tentang Buku mutu Air Minum.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium terlampir..........................

Demikian hal ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan

seperlunya.

QtKEPALA DINAS KESEHATAN @

KOTAMDA ACEH

———

NIP : 1400 240 540




D

DINAS KESEHATAN ACEH

UPTD BALAT LABORATORIUM KESEHATAN

JLN. TGK.H.MOHD. DAUD BEUREUEH NO.- 168 TELP (0651) 22950 - 23834 FAX (0651) 23834

BANDA ACEH
HASIL ANALISA KUALITAS AIR
Permintaan Analisa : Dinas Kes
Jenis Contoh uji : Air PDAM Hull Pengolahan Nazava
Tanggal diambil ¢ 15 Juli :
Tanggal diterima : 15 Juli 2009
Diambil oleh t Yasir
Lokasi / Kode Sampel ¢ Jin.Mesjid Al-Huda Blok B No.2, Kp.Laksana - Banda Aceh
Nomor Laboratorium 1 24/01NVIV2009
Baku Mutu ¢ Air Minum
Kep.Men.Kes.R.I
No Parameter Satuan N0.907/MenKes/SK/VI1/2002 | | asil Analisa Metode
Kadar maksimum Analisa
yang di perbolehkan
_|Pisika S o
1 |Bau Tidak Berbau Tidak berbau |Organcleptis
-2 |Rasa - R Tidak berasa Tidak berasa |Organoleptis
3 |warna _TCU 15 0 Spektrophotometri
4 |Kekeruhan/ turbidity NTU 5 0,69 Turbidimetri
6 |Suhu i - Suhu udara + 3 °C S Termometri
6 |Zat padat torlamt (TDS) ‘mg/| 1,000 | 1024 Elektrometri
__|Kimia o
7 |Air Raksa ( Hg ) mg/! 0,001 0 SSA
8 JArsen(As) __mg/! 00 B S $SA
9 |Besi(Fe) mg/! 0,3 0,004 SSA
10_|Fiuorida (F ) mg/! LS <010 Photometri
11 _[Kadmium ( Cd ) o mon 0003 | 0  lssa
12 |Kesadahan (CaCO;) mg/| 500 108 Titrimetri
MW [Klorida (CI ") - mg/! 250 284 Titrimetri
_M_|kromium ( Cr total ) ___mg/ 005 S |ssA .
16 |Mangan ( Mn ) mg/! 0,1 00000  [SSA 7
16 [Nitrat ( NO? ) mg/! 50 27 Spektrophotometri
7 [Nitrit ( NO* ) mg/! 3,0 10,003 Spektrophotometri |
® o - 65-8,5 1 Elektrometri
19 |seng(2n) mg/! 3 00011  Issa
20 |Sianida (Cn ) — mot | 007 | 0002 |photometn
21 |Sulfat (SO, ) mg/! 250 66,73 Spektrophotometri |
[ 22 Timbal (Pb) _..mo/ 0,01 . SSA_
23 |Detergen . mgn o 0,05 | 0004 Photometri
24 |Sulfida (H,S) ~ mg/! 0,05 0,001  [Colorimetri
26 |Tembaga ( Cu) b mgn | 1,0 0 |SSA I
26 |Chlorine (Cl;)) mg/| - 06-1,0 040 __‘Photomotrt -
27 |Ammoniak (NH,.N) mg/! 1,5 0,08 Photometri
28 |Salenium (Se) mg/! 0,01 0,0013 SSA o
20 | Aluminium (A1) mg/! 0,2 0,0006 SSA
Ket : Memenuhl Syarat (MS) Binda. 1 Juli 200
Secara Fisika dan Kimia Kopola UPTD atz.um &hmn
Sesuval Baku Mutu Alr Minum a




pdwes 001
sd yepunt W00 UAEE 120,
pdwes 001
sd yepung #O3 jed9y neye §o0 3
snqiasp
waysis eped sy
Pdwes kU 0L
324 yepuny ULIOMOD) UAapeE B0,
Pdwes pu 001
winugy a1y 39C et #00 jed>9y neje #0D 3
oy myeg Buesus,
ZOOTMANS 1SNQLASIP WSS
/SO USIN/LOE ON wnsew Buek iy
SOy UL
unuey yesehs Pdwes ru 001
ynuswaw 52d yepung g0 jeooy neye 100 3 | QM 81 '6002-L0- St
wnug Y € | QA 2L 600220 St ‘ZTON 8 ¥OI18 EpnH-IV Pifson
[ 8 s : z
[T T8 ZOOTMNINSISINUIN/LOS -
1 woomod ON sIuUIUIIIG wef /163 esdiq
uebuesaan Naw ueRuNOQIIdP venes PpPwerd -y adwes swal uep rsTXC
NY Suek wnussyew SEPEN
OO IOIBOHMIN NYVSHININEd WSYH

H3IDV VAONVE
veseZ (1590) X4 - 056ZZ (1590 ) "d13L 89T "ON HINIVNIE ANVA'GHOW H DL "IC

NVLVHISIN WNI¥OLVIO08VT IVIVE aldn
HIDV NVLVHISIN SYNIQ




SUALATERA BARAY

\) 7 V/

LABORATORIUM PENGUJI

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

JI. Gajah Mada (Gn. Pangilun), Padang. Tip.: +62-751-7054023, Fax.: +62-751-41927

LAPORAN HASIL UJI
Nomor LHU +0392/L /LHU / BLK-SB /1V /2010
Nama Pelanggan » Sandi
ANamat + JI. Niaga No. 186 Padang
Tip/Fax : 0751 - 28560
-Personel yang dihubungl . Bpk. Sandi
Jenis Sampel ¢ Air Minum
No.FPPS 1 0392
No.Sampel 10392
Tanggal Penerimaan :17-04-2010
Tanggal Pengujian 17042010 s/d 27-04- 2010
No Parameler Satuan MOL Sampel | *Baku Muty Spesifikasi Metodo
A FISIKA. -
1_| Bau : | Tidak betbau . i
2 | Rasa . . ak borasa -
3| Kokoruhon SkalaNTU | 0,01 <001 5 m:; 05 _
4__| Wama Skala 10U |05 <05 15| SNL066909(1)24-2006
e 1
Jumiah zal pada! tedarut (TDS) 1 162,1 1,000 | SNI06-6989.27-
ﬁ& ) ﬁ 0,003 0,071 03 SNI
)  06-6089.4-2004
T Prtde T ml | 002 | <00 15| oM 208
3 | Kadmium (Cd) mgl | 95002 <0,002 0003 | SNI
4__| Kosadahan (CaCOy) mA | 20 1428 SNI: 12
g mgA. 0,131 250 SNI: 06-6969.19-2004
6 | KromumValensi Vi (Cr) mglL 0,002 <o.% 005 | SN 06-6989.17-2004
T (Mn) mgh | 0,038 0,048 01 | SNI: 066969.5-2004
8 mglt i 12,16 10| 6NI :06:0480-1901
9 | Nl mgl | 0008 0,128 10 SNI: 06.6089.9-2004
10 | pH__ ‘ - 746 6585 | SN 06.6089.11-200
11 wm mgll 0,01 0,106 30 SNI: 06-6989.7-2005
{ “mgl_| 000 | <0002 | 007 | Spekrololomels Merek 1.14800.0001 |
1 mﬁ — mgl 026 | . 1807 250 | SNI. 06-6969.20-2004
4 (NF molL 0,01 0,01 15 SNI:06.2479.1991
16 | Sisa Kio ml. | o,g 9% 0210 | Colorimetd
16_| Tembaga (Cu)_ 10 SN1:06-6989.6-2004
17| Aluminium(Al) 0,01 0,2 | SNI: 06-6989.34-2005
Kode Sampel : 0392 : Air Minum Yang Melgul Alat Saﬂngan Nazafa
Catatan;
1. Masll uj Inl hanya berlaku untuk sampe! yang diujl
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dori 1 halaman.
3 Laporan Hasil Uji Ini tdak boeh digandakan, kecuall secara lengkap dan seijn tertulis darl UPTD Balal Laboratorium
Kesehatan Provasi Sumatera Barat

4 lmmmummme 1 (uu)mmmmmvmw
9 Sampling diuer tanggung jewab laboretorium pengul
6. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 807/MENKES/SKNVIV2002 .

April' 2010

f ) 20
Manajer MW

V.AINARIV.CR




LABORATORIUM PENGUJI
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROPINS|I SUMATERA BARAT

JI. Gajuh Mada (Gn. Pangilun) Padang 26137 Telp. 7054023 Fax. 41027

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU L. 0392/ LHU / BLK-SB/ IV /2010
Nama Pelanggan : Tn. SANDI
Alamat . JI. Niaga 186 Padang
Telp. Fax ;0751 - 28560
Personil yang di hubungi  : Tn, SANDI
Jenis Sampel : Alr Minum
Titik Sampel : Air Melala
Nomor FPPS ' L. 0392
Nomor Sampel L. 0382
Tanggal Pengambilan 17 April 2010
Tanggal Penerimaan 17 April 2010
Tanggal Pengujian : 17 s/d 20 April 2010
HASIL PENGUJIAN
NO PARAMETER SATUAN SAMPEL ~ Batas Maximum METODA
Yang diperbolohkan
1 |MPN Coli Tinja 100mL 0 0 Tabung Ganda
2 |MPN Coll Form 1100mL 0 0 Tabung Genda

Catatan:

1 Hasl! Uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
« Laporan Haell Uji tordiri dard 1 halaman
3 Laporan Hasil Ujl tidak boleh digandakan, kecuall secara lengkap dan selzin tertulis darl
UPTD Balal Laboratorium Kesehatan Propins! Sumatera Barat
4 Laboratorium melayani pengaduan / complaint maksimum1(satu) minggu terhitung darl tanggal penyerahan LHU
s Sampling diluar tangggung Jawab laboratorium penguji

Padang, 21 April 2010
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Propinsi Sumatera Barat
An. Manajer Teknjk L_\lb. Klipik

by,
Dra. Erlinda
NIP: 140328019

5 Y "i ‘




LABORATORIUM PENGUJI
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KESEHATAN

UNIT LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Dr. Soedarso Sei Raya Telp. (0561) 737640 Fax. (0561) 572264 Pontianak

LAPORAN HASIL UJI

BIDANG MIKROBIOLOGI

1. Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 Satu) halaman,
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sellfin tertulis dari Unit Laboratorium

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

4,
5. Laboratorium
LHU.

sample di luar tanggung jawab
melayani pengaduan/.

Mengetahuai

. nit Laboratorium Kesehatan

alimatan Barat

AManajer Tekni

Petugas Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
‘complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan

Pontianak, 5 Mei 2011

Nomor LHU 0442/LHU/ULH/ML/IV/201 | No. FPPS O0442/FPPS/ULKML/AIV/2011 | No. Lab 0443/ML/IV201 |
Nama Meffi / Sperry Kode. Sampel Air Hujan Lokasi JI. Gajah Mada
Pelanggan pengambilan
Alamat JL 50 Diskripsi sampel Pelanggan Tgl Pengambilan | 28 -4 -2011
Jenis sampel Air Minum Nazava J) Telp / Fax Tg! Penerimaan 28-4-2011
Jumlah sampel | 1 ( Satu) Personel Sampling/Persone! | Yos Tgl Pengujian 28-45/d 4 -5-2011
yang di hub
Kadar Maksimum
Hasil | yang di Perbolehkan | Spesifikasi
No. Parameter Satuan Pengujian Metode
untuk air minum
1 Total Coliform MPN / 100 ml 0 0 Tabung Ganda
2 | Total Colitinja MPN / 100 mi 0 0 Tabung Ganda
3 Salmonella Negatif ( -) Negatif ( -) Biakan
4 | E. Coli Patogen Negatif ( - ) Negatif ( -) Biakan
Catatan:

biologi

NIP. 19560707 1982003 2 005




LABORATORIUM PENGUJI
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS KESEHATAN

UNIT LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Dr. Soedarso Sei Raya Telp. (0561) 737640 Fax. (0561) 572264 Pontianak

LAPORAN HASIL UJI (LHU
AIR MINUM / AMDK / ISI ULANG

Nomor LHU O2UAMAJLHUULK/AVA201T | No. FPPS 022UFPPS/ULK/AM/L/IV/2011 | No Lab 0222 AM/L/IV2011 4
Nama Pclanggan Mefri / Sperry Kode sample Air Hujan Lokasi Pengambilan  : J1 Gajah Mada o
Alamat i Deskripsi sample Pelanggan Igl pengambilan :28-4 - 2011
Jenis sampel Telp / fax 082149527998 Tgl penerimaan :28-4- 2011
Jumlah sample Personil yang dihubungi -\ 0/ A0 A Postianan et Tgl pengujian 294 5/d4-5-2011
KADAR MAKSIMUM YG HASIL
NO PARAMETER SATUAN DIPERBOLEHKAN PEMERIKSAAN METODE
AIR MINUM *) AMDK **)
A. | FISIKA
1 Bau - Tidak Berbau Tidak Berbau Tdk berbau Organoleptis
2. Total Zat Padat Terlarut (TDS) __mg/L 500 500 118 TDS Meter
3. Temperatur b +3 - 26,5 lon Selektif
4 Kekeruhan Skala NTU 5 5 5.0 Turbiditimeter
5 | Rasa - Tidak berasa Normal Tdk berasa Organoleptis
6 Warna Pt.Co 15 5 9.0 Spektrofotometri
B KIMIA
7 Aluminium (Al) mg/L 02 - 0.00 Spekktrofometri
8 Arsen (As) _mg/ll. 0,001 0.005 0.00 Spekktrofometri
9 Resi (Fe) mg/L. 0.3 0.3 0,0038 SM.Ed.21 Th. 2005
10 Fluorida (F) mg/L 1.5 1.0 0.0 Spektrofotometri
11| Kadmium (Cd) mg/L. 0.003 0.005 - Spektrofotometri
12 | Kesadahan (CaC0,) mg/l. 500 150 40 Tititrimeteri
13 | Klorida (C1) mg/l. 250 250 3.0 Titrimetri
14 | Kromium valensi 6 ( Cr*) mg/l. 0,05 - 0,00 Spektrofotometri
15 | Mangan (Mn) mg/l. 04 0.05 0,06 Spektrofotometri
16 Nitrat (NO,) _mg/l 50 45 0,27 Spektrofotometri
17 | Nitrit (NO,) mg/L. 3 0.005 0,02 Spektrofotometri
18 | pH - 6,5 -85 6,5-835 838 pll meter
19 | Selenium (Se) mg/L. 0,01 - - Spektrofotometri
20 | Seng(Zn) mg/l. 3 - 0.0 Spektrofotometri
21 | Sulfat (SO,) mg/L. 250 200 1.2567 Spektrofotometri
22 | Hidrogen Sulfida (H,S) mg/l. 0.05 - 0.00 Spektrofotometri
23 | Sianida (CN) _mg/L 0,07 0,05 0.00 Spektrofotometri
24 | Tembaga (Cu) mg/L 2 0.5 0.00 Spektrofotometri
25 | Amoniak (NH,) mg/L 1.5 0.15 0.00 Spektrofotometri
26 | Air Raksa (Hg) mg/L 0.001 0,001 < 0,00020 Spekktrofometri
27 | Timbal (Pb) o mg/L 0.00 Spekktrofometri
28 | Kalsium (Ca) Mg/L - )
Kcteun.nn Kadar Maksimum yang diperbolehkan :
: : v lampiran  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010
yig Dalam Kemasan) Berdasarkan SNI 01-3553-1996
p \ Pontianak, & Mei 2011
.4Manajer Tehnik Lingkungan Patologi Klnik dan
er Puncak Toksikologi
-
“m—— 1/ —
HERYADI
NIP. 19621225 198203 1 010




LABORATORIUM PENGUJI
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KESEHATAN

UNIT LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Dr. Soedarso Sei Raya Telp. (0561) 737640 Fax. (0561) 572264 Pontianak

LAPORAN HASIL UJI
BIDANG MIKROBIOLOGI

Nomor LHU 0443/LHU/ULK/ML/IN/2011] No FPPS 044 3/FPPS/ULK/ML/IV/2011 No Lab 0443/M1/1IV2011
Nama Pelanggan | Mein / Sperry Kode Sampel Air PDAM yang disaring Lokasi J1. Gajah Mada
TULIP dengan karbon pengambilan
Alamat J Diskripsi sampel Pelanggan Tg! Pengambilan 28 - 42011
Jenis sampel ir PDAM/Setelah diolah Nazava Telp / Fax Tgl Penerimaan 28 —4-201
Jumiah sampel 1 ( Satu ) Personcel yang di Tgl Pengujian 28-4 /d 4-5-2011
hub
' - Kadar Maksimum
No Parameter Satuan Hasil i wan Spesifikasi
i Pengujian untuk bersih Metode
katagori perpipaan
1 Total Coliform MPN / 100 ml 0 0 Tabung Ganda
2 Total Colitinja MPN / 100 ml 0 0 Tabung Ganda
3 | Salmonella Negatif ( - ) Negatif ( -) Biakan
4 E. Coli Patogen Negatif (- ) Negatif (-) Biakan

Catatan:
1. Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Laporan Hasil Ujl inl terdiri dari 1 Satu) halaman.
3. Laporan Hasil Ujl inl tidak boleh digandakan, kecuall secara lengkap dan selifin tertulis dari Unit Laboratorium

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan

LHU.

Mengetahuai

Kepala Unit Laboratorium Kesehatan

Dra. sﬁ I YULIANI

) NIP. 19560701 198411 2 001

Pontianak, 5 Mei 2011

_Manajer Teknik Mikrobiologi

HERI TRY ETNI

NIP. 19560707 1982003 2 005




LABORATORIUM PENGUJI

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KESEHATAN

UNIT LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Dr. Soedarso Sei Raya Telp. (0561) 737640 Fax. (0561) 572264 Pontianak

LAPORAN HASIL UJI (LHU
AIR MINUM / AMDK / ISI ULANG

Nomaor | 1L 022 VAMAJLIZULRIN201Y | No b PPS O VEPPS UL N AMALIN 201 [ No | ab ORVAMLINA20N
Nama Pelanggan Mefns 7 Spermy Kode sample :"“"I h' sy 1ULIP | ohass Pengambilen J1 Gajah Mada
Alamat Ji Gagah Mada no %0 Deshripsi sampie Pelanggan I gl pengambilan 2.4 . 2011
Jonis sampel Telp / fan 10043 Mo 1! penerimaan 28.4. 2011
Jumlah sample sl Persom! vang dibubungs NAZANVA Powtiomab et Tg! pengupan 04 wdd - S200
—
KADAR MAKSIMUM YG HASIL
NO PARAMETER SATUAN DIPERBOLEHKAN PEMERIKSAAN METODE
AIR MINUM *) AMDR %)
A | FISIKA a
| Buu . T 1dak Berbau Tidak Merhau 1dh berbau Organolepiis
2 Lotal Zat Padat 1erlarut (1DS) mg | $00 500 M DS Meter
) Temperutur - L Y ) . 26,5 lon Selehu!
4| Kekeruhan | SkalaNTU s $ 20 Turbaditimeter
§ | Rasa - . Tidak berasa Normal Tdk berusa Organoleptis
6 Warna PtCo 15 S K0 Spektrolotometn
B KIMIA
7 Aluminium (Al) mg L 0.2 . 0.00 Spehhtrotometri
X Arsen (As) mg'l 0.001 0,005 0,00 Spekhrofonwtri
0| Besi(Fe) o omgl |03 0.3 0004l SM.Ed 21 Th 2005
10| Fluonda (F) mgl 1.8 1.0 0.0 Spektrototometri
I | Kadmium (Cd) mg | 000y 1 0008 . Spehtrofotometsi
12| Kesadahan (CaCO,) | mgl. 300 1% » Iinmeten |
13| Klonda () mg | 250 250 0 Titrimetri
14 | Kromium valensi 6 ( Cr') [ mpl 0,03 . 0.00 Spektrololometn
15 | Mangan (Mn) _mg/l. 0.4 0,05 0,00 Spektrofltometri
16 | Nivm (NOy) mg L 50 45 0,408 Spektrofotometn
17 | Niit (NO,) mg | i 0,005 0.03 Spehtrofotometn
IR | pH - 6.5 -8.5 6.5 -85 801 pH meter
19 | Selentum (S¢) mg 'l 0,01 . . Spektrofotometri
n Seng (7n) mg'l i} . 0.1 Spektrofotometri
20| Sultat (S0, mgl 250 200 $.289% Spektrototometn
22 | Hidrogen Sulfida (H.S) mg | 0,05 . 0,00 Spektrofolometri
23 | Sianida (CN) mgl 007 00s 0,00 _ Spekurotorometn
24| Tembaga (Cu) mg | 2 | o5 0.00 1 Spehrofoometni |
25| Amoniak (NH,) __mgll 1. 015 0.00 Spektrototometn
26 | Air Raksa (Hg) mg | 0.001 0,001 < 0,00020 Spekktrofometri
27 | Timbal ( Pb) mg'l I o 0.00 Spekktrofometri
28 | Kalsium (Ca) Mg L
K an . Kadar Maksimum yang diperbolehkan :

.) (N 4 1\ 4
AR TA T Minin Dalam Kemasan) Berdasarkan SN1 01-1553-1996

/ SR

lampiran Peraturan Menteri Keschatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010

Pontianak, & Mei 2011
JManajer Tehnik Lingkungan Patologi Kinik dan

_Toksikologi

(.

HERVADI
NIP. 19621225 198203 1 010




PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN RADIOLOGI

JI. Jend. Sudirman No.118 Balikpapan Telp. 0542-732841
email: lab.dkk_bpn@yahoo.com web: www.laboratoriumbpn.blogspot.com

Nomor : 443.7/0309/1/2011 Kepada Yth,
Hal : Air Minum Bapak Tahal
Sample di -

Lokasi : Balikpapay Balikpapan

Pengambilan: 04 Januari 2011

DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
Kep Men Kes RI Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010

NO. PARAMETER SATUAN mwm m%m
A. FISIKA
1| Bau tidak berbau tidak berbau
2 | Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) mg/| 500 44
3| Kekeruhan NTU 5 0,41
4| Rasa tidak berasa tidak berasa
5| Suhu 0.C suhu udara k/I 30C 30
6| warna TCU 15 0
B. KIMIA
a. Kimia Anorganik
1| Aluminium mg/l 0.2 0,03
2| Besi mg/l 0.3 0,10
3| Flourida [ mg/l 1.5 0
4| Kasadahan mg/l. 500 21,12
5| Khiorida __mg/l 250 11
6 | Mangan mg/| 0.1 0
7| Nitrat, sebagai N _mg/| 50 1,0
8| Nitrit, sebagai N mg/| 3 0,01
9| pH _mg/l 6,5-8,5 6,9
10 | Seng _mg/l 3 1,0
11| Sulfat mg/! 250 32
12 | Tembaga mg/| 2 0,06
13| Ammonia mg/! 1.5 0,02
b. Kimia Organik
1| Zat Organik mg/l | 10 | 1,71
C. MIKROBIOLOGI
1| MPN E.Coli Jmi/100mi 0 0
2| Total Koliform jmi/100mi 0 0
KETERANGAN: Sample (bahan) diterima petugas Laboratorium DKK tanggal 04 Januari 2011
Balikpapan, 15 Januari 2011
Pit. Kepala UPT orium Kesehatan dan Radiologi
Dinas Kota Balikpapan

_dr. Agyan Reswanendro _
AN 6 44 AANAAT 4 Ay
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PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN RADIOLOGI
JI. Jend. Sudirman No.118 Balikpapan Telp. 0542-732841
lab.dkk_bpn@yahoo. . www.laboratoriumbpn.

Nomor

Hal

Sample
Lokasi

email: com web
1 443.7/7454/X11/2010 Kepada Yth,
Air Minum Bpk. Tahal
. Air Minum Nazava ' di-
¢ Gunung Dubs Balikpapan

Pengambilan: 13 Desember 2010

DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
Kep Men Kes RI Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010

NO. PARAMETER SATUAN mwmmmun rm“%mm
A. FISIKA
1| Bau tidak berbau tidak berbau
2| Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) _mg/! 500 106
3| Kekeruhan NTU 0,11
4| Rasa tidak berasa
5| Suhu 0.C 30
6| wama E. B 0
B. KIMIA
a. Kimia Anorganik
1| Aluminium 0,02
2| Besi 0,11
3| Flourida 0
4| Kasadahan 42,27
5| Khiorida 16
6 | Mangan 0
7| Nitrat, sebagai N 1,6
8| Nitrit, sebagai N 0,02
9| pH 6,8
10| Seng 1,0
11| Sulfat 21,63
12| Tembaga 0,09
13| Ammonia 0,03
b. Kimia Organik
1| Zat Organik mg/l | 10 | 3,12
C. MIKROBIOLOGI
1| MPN E.Coli mi/100ml 0 0
2| Total Koliform Jmi/100ml 0 0
KETERANGAN: Sample (bahan) diterima petugas Laboratorium DKK tanggal 13 Desember 2010

_dr. Agyan Reswanendro_

NTD 10RANETT 2NNNANT 1 NN

11




007 - uswny yEwnl Busves wewoy n
anbc R WER My (Ueedamd AR OL T Lol NN URIg o
L10Z adv ») cxBsucion fueedhdiad g8 UBWNQ) 00 °  Ldf F NN ‘I3 3

DESLANVIRLSED] WS/ F TN 1 SaN Uapy J8g Misig smeg

-..m..d.nfo..-._.-...w.-‘.,.....‘ W_...g:...‘.-
g:ﬂc&mﬁiﬁ:ﬂ«d:«xw«nzﬁc:ﬂuxgggta
O¥OOIANOMOE NALV4dNEVE NYIVHISHY SYNIA

) 140 /NN wnug sy F
A




800 | mﬁﬁﬁwg_ dIN
s (TN

LLOZ 0V $0 ‘uoBaudion

SEE 1P §oiuos ymun nyepaq

ehuey 1 uniinBued yeey : uee LAy

e LT | NAW "Snugy oy

OLAZTIAI ISTMNTWUZEY ON 1Y "Sa) "Uspy Jad : Jumig seieg |

usBumisiay

Rig Wy o 000 P T M 57 19 welen sg) 220
ks OZB0 LIRS coong uyduey) 18] Iy

e ey 0 000 o2 SLZL/LIOZ ME - 14 |B50un] ubuy =q 80
‘weg SVe0/ L0z L0 B2 WRABDE NN Uy Suein) ) av

T ¢ PR s L T T

i | ST | Wm0 iy Sumin it mvi S

{oCWes ju 0] |
wfumqugieg | 1/VEWR puogo- Rl (O L€ 9798) Kd |WEr/ELEDQEAC | Soadweg e USP fy SUEP T.Q




Surat Pengantar
No.445/ 0@ * T 1201

Jenis dan rupa surat dikirim
No. L3 g

8 Hasll Pemeriksaan sample:

n. Aakeeriologis Alr  ( B)

b. Kimia Terbatas Air  (....)

Blora,

B Dgoregac &a A folimgn B2iks

Ih

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

JI. dr, Sutomo no. 40 Blora Telp. (0296) 531127, 08282655030

A8~ CH 2011

e egem

o e———

anvaknya

K etermgan

CDiklem agar
dipergunakan
sebagnimani

mestinea
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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

JI. Panji No.120 Kepanjen R (0341) 393730

MALANG
| LAPORAN HASIL PENGUJIAN
HASIL UJI
Jenis Air
Berasal dari
ambil Contoh Uji

T S Victode Batas | Hasil U

Maksimum ")
)
[} <18
i <18
:

~ Malang, 23 April 2014
- Pemeriksa

P4t

)"."! ’f e S

A g' A,
» o e
An lfol Y ON 1, Mak
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¥
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*
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DINAS KESEHATAN PROPINS: SULAWESI UTARA
BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

JL: 17 AGUSTUS TELP. (0431) 841042, FAX. (0431) 862522

MANADO, 95117
Nomor ML/BPPK/KP/II/?OIZ
Kode tAB-22-2-12
Pengirim . Parafone IT Centre
Alamat . Bahu Mall
Asal Contoh Air . ASB. Bahu Mal| (Sebelum Pengolahan Nazava)
) L

Nama Pengambil Contoh Air
Contoh Air di ambil Tanggal
Contoh Air Diterima Tanggal

Selesai pemeriksaan

. Mariana Randuk
: 15 Februari 2012
: 15 Februari 2012
. 28 Februari 2012

ERSIH
PERMENKES R.| NO. 416/MEN.KES/PER/IX/1990

Kadar Maksimum

- Parameter Mangan yang diperiksa tidak memenuhi Syarat Kualitas Air Bersih
ttd = Tidak Terdeteksi

Manado, 28 Februari 2012
Plh. Kepala Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan

No Parameter Satuan yang diperbolehkan Hasil Ket.
Bau , o T ~ tidak berbau | tidak berbau

2 [Jumiah zat padat terlaru (TDS) 1 m 1500 340

‘3 |Kekeruhan ~ NTU 25 NN N

4 [Rasa - tidak berasa tdak berasa

5 |Wama I N | S SR 25

[ |KIMIA = e 1

| 1 |Air Raksa mg/L 0,001 -

2 |Arsen mg/L 0,05 ttd <0,00

3 |Besi mg/L 1,0 0,36

4 |Fluorida mgl | 15 1,14

5 |Kadmium mg/L 0,005 0, 002 =3

6 |Kesadahan (CaCO3) mg/L 500 62 i

7 |Clorida __mgL 600 174

8 |Cromium valensi6 mg/L 0,05 005 | |

9 |Mangan mg/L 0,5 0,54 3

10|Nitrat 4 mg/L — 10 NS TR

MM|Nitit mglL 1,0 ttd <0,00

| 12|pH y mgb | 85-90 7,91

13|Seng mg/L 15 0,201

14Sianida i mglL 0,1 _ td<001

15|Sulfat . ~ mg/L 400 20

16| Timbal mg/L 0,05 td<000 |

. |MIKROBIOLOGI |1 -
MPN Coliform Jml/100 mL Sampel < 50 0 3




ULINAD REDENMALAN FRKUFLNDL DULAWEDL UVIAKA

BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

JL: 17 AGUSTUS TELP. (0431) 841042, FAX. (0431) 862522

MANADO, 95117
Nomor 042 /BPPK/KP/I2012
Kode tAM-23 -02 - 12
Pengirim : Parafone IT Centre
Alamat . Bahu Mall
Asal Contoh Air : AM. Bahu M4l (Sesudah Pengolahan Nazava)

Nama Pengambil Contoh Air
Contoh Air di ambil Tanggal

Contoh Air Diterima Tanggal
Selesai pemeriksaan

: Mariana Ra

MKL

: 15 Februari 2012
: 15 Februari 2012
: 28 Februari 2012

No Kadar Maksimum
Parameter Satuan yang diperbolehkan Hasil Ket._ q
MIKROBIOLOGI |
4{_ Fecal Coli jumiah/100 mL sampel | 0 0 ]
| Total Bakteri Coliform jumlah/100 mLsampel | 0 0
A [KiMiA M= T

1 |Arsen mg/| 0,01 ttd < 0,00 5
2 |Fluorida mgAh 1,5 1,11

3 [Total Kromium - mgh 005 0,03 .
| 4 |Kadmium 7 mg/l 0,003 0,002
5 |Nitrat, (Sebagai NO3-) g/~ 50 0,4

6 [Nitrit, (Sebagai NO2-) _mgh 3 |'1d<0,00
7 |Sianida i mg/! 0,07 #3<0,00 |
| 8 |Selenium . mg/l o 0,01 -

9 |Aluminium , mg/l —r e T ]G =
[10|Besi mgh 03 0,16
11|Kesadahan mgl 500 64
12 |Khlorida o mg/l 250 80
13 |Mangan LU L .04 0,34
14 [pH  ——— e il 65-85 85
15|Seng . mgnh 3 0,152
(16 |Sulfat mg/l 250 15 _—
17 |Tembaga T mgn = 5 2 0,12
18 |Amoniak mg/l 1,5 ttd < 0,05 .

FISIKA . o o

1 [Bau = | Tidak Berbau |tidak berbau| |

2 [Wama - TCU 15 0
"3 |Total Zat Padat Terlarut (TDS) mg/ 500 359
| 4 |Kekeruhan NTU =~ 5 i

5 |Rasa . ¢ A Tidak Berasa [tidak berasa

6 |Suhu 5C -

Keterangan

- Parameter yang diperiksa memenuhi syarat kualitas Air Minum

Manado,

28 Februari 2012

PIh. Kepala Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan

si 'Imﬂ Utara,

. 196001107199007 1 001

——r———




DINAD BREDEHA AN FKUITTNDIDULAWEDL UIAKA

BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

JL: 17 AGUSTUS TELP. (0431) 841042, FAX. (0431) 862522

MANADO, 95117
Nomor : 044/BPPK/KPAV2012
Kode tAM-24-02-12
Pengirim . Parafone IT Centre
Alamat . Bahu Mall
Asal Contoh Air : AM, PAM Salon New and Fa

Nama Pengambil Contoh Air

: Mariana Randuk, AMKL

@mngolamn@

Contoh Air di ambil Tanggal : 15 Februari 2012

Contoh Air Diterima Tanggal : 15 Februari 2012

Selesai pereriksaan : 28 Februari 2012

AFTAR PERSYARAT UALITAS Al
. . . er
No Kadar Maksimum
Parameter Satuan ang diperbolehkan Hasil Ket.
MIKROBIOLOGI | o -]

1 |FecalColi jumlah/100 mL sampel 0 0

EToul Bakteri Coliform jumia /100 mL sampel 0 8,8

A 1KIMIA - = ‘

"1 |Arsen mg/| 0,01 ttd < 0,00 |

z |Fluorida g/l 15 0,83

3 |Total Kromium mg/! ‘ 0,05 0,02

4 |Kadmium ‘mg/l ' 0,003 0,002

5 |Nitrat, (Sebagai NO3-) mg/l 50 0,7 =

8 |Nitrit, (Sebagai NO2-) mg/| 3 ttd < 0,00

7 |Sianida iR mgh 0,07 ttd<ooo

8 [Selenium mg/l 0,01
"9 [Aluminium 3 T mgh ¢ Sh ttd<002 3
10 |Besi ‘mg/l S— 03 0,08
11|Kesadahan mg/l 500 30

12|Khiorida —mgi 250 e

13 [Mangan - mg/l 04 0,06

14 |pH 65-85 7,53

Wiy mg/l 3 [1d<0,026

16 |Sulfat mg/ 250 12

17 |Tembaga mg/I 2 0,27

18 |Amoniak mg/ 15 ttd < 0,056 b
7 |FISIKA SR S

1 |Bau - Tidak Berbau  |tidak berbau 2
| 2 [Wamna TCU 15 0 2]
3 |Total Zat Padat Terlaru (TDS) | bR 500 131 =3
4 |Kekeruhan 'NTU 5 0 el
5 |Rasa S Tidak Berasa [tidak berasa

8 |Suhu " -
Keterangan

- Bakteriologi yang diperii:sa tidak memenuhi syarat kualitas Air Minum

_~~"Manado, 28 Februari 2012




e i L N

BA_AI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

JL:1TAGUSTUS TELP. (0431) 841042, FAX. (0431) 862522

B e T )

M - ma mm—-

MANADO, 95117
Nomor - O4S IBPPK/KP/II/2012
Kode : AM-25-02 - 12
Pengirim : Parafone IT Centre
Alamat . Bahu Mall
Asal Contoh Air : AM. PAM Salon New and Fab (Sesudah pengolahan Nazava)

Nama Pengambil Contoh Air
Contoh Air di ambil Tanggal

Contoh Air Diterima Tanggal
Selesai pemeriksaan

: Mariana Randuk, AMKL
: 15 Februari 2012
: 15 Februari 2012
. 28 Februari 2012

No Kadar Maksimum
Parameter Satuan _ang diperbolohkan Hasil Ket.
| |[MIKROBIOLOGI ‘ 8
& Fecal Coli jumiah/i00mLsampel| 0 | 0 |
2 |Total Bakteri Coliform jumiah/100 mL sampel | 0 e ‘:
A TKIMIA o -
1 |Arsen mg/l 0,01 ttd < 0,00
2 |Fluorida mg/l 5. 1 B
3 |Total Kromium mg/l 0,05 0,02
4 [Kadmium mg/l 0,003 0,003
5 |Nitrat, éSobggai NO3-) mg/| - 50 06
8 |Nitrit, (Sebagal -) | mg/ 3 ttd < 0,00
7 |Sianida - _mgh 0,07 ttd < 0,00
- 8 |Selenium mg/| 0,01 -
9 |Aluminium mg/I 0,2 | ttd < 0,02
10|Besi mg/| 03 0,07
11| <esadahan mg/l 500 31
12 |Khlorida mg/| 250 23
13|Mangan mg/ 04 | 010 |
14pH 65-85 791
15|Seng “mg/I 3 | ttd < 0,025 | ol
16 [Sulfat mg/l 250 10
17 |Tembaga g mg/l 2 0,11
18 |Amoniak mg/I E 15 ttd < 0,05 ]
yﬁ FISIKA i =] R -
1 Bau - Tidak Berbau  [tidak berbau
2 |Warna TCU 15 0 L
3 [Total Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 500 1 [
4 |Kekeruhan NTU Tl 0 )
5 |Rasa_ - _ Tidak Berasa |tidak berasa
8 |Suhu " S -
Keterangan

- Parameter yang diperiksa memenuhi syarat kualitas Air Minum

Manado, 28 Februari 2012

Plh. Kepala Balai P_onunjang Pelayanan Kesehatan

Provinsi Sulawesi Utara,

. 19600110 199007 1 001

P —




PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN VKAN
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 7 —
JI. Kesehatan No. 3 Tanah Sareal Kota Bogor 16161 Telp/ Fax : (0251) 8385082 LP-443 - ION
Terakreditasi ISONEC 170252005, Register Akreditasi No. LP-443-IDN
F/T9-1.0.2KM/11/07 LAPORAN HASIL PENGUJIAN Hal 2 dari 2 halaman
No. Laporan Hasil Pengujian _~ 10/13
Identitas Contoh Uji : Air Minum NAZAVA
Mikrobiologi ) -
1. | Total Coliform 'CFU/100 miL 0 0 TK/T3-1.4 DKM 2/11/07
2. Eschericla Coll CFU/100mL 0 0 1K/T3-1.5 BKM 2/11/07

(*) berdasarkan Peraturan Menter! Kesehatan RI No. 492/Menkes/PER/IV/2010

Pengambilan sampel diuar tanggung jeweb UPTD Labkesda Kota Bogor

P pEnGUN I Lk b GRancatan den hanye EYWAL Witid (OMON CONON trsetut O S Pengacusn sk Shan GRIVON wetelah Gud MGGy Qi1 penertilan lagrsan hawl g

—

28




PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

JI. Kesehatan No. 3 Tanah Sareal Kota Bogor 16161 Telp/ Fax : (0251) 8385082
Terakreditasi ISONEC 17025 2005; Register Akreditasi No. LP-443-I1DN

LP - 443 - IDN

’7 F/T9-1.0.2KkM/11/07

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Hal 1 dari 2 halaman l

Nomor Laporan Hasil Pengujian

286/UPTD Labkesda-KM/10/13

Nomor Laboratorium 25/KM/09/13
Nama Pemohon NAZAVA Bogor
Alamat Ji-Raflesia-2-blok C1 No 16 Bukit Kayumanis
Jenis Pengujian Kualitas Air Minum mengacu Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 492/Menkes/PER/IV/2010
Asal Contoh Uji Air Minum
Tanggal Penerimaan Contoh Uji 26 September 2013
Kondisi Contoh Uji Dikemas dalam Botol Kaca 300 mL
Tanggal Selesai Analisis 10 Oktober 2013
Tanggal Terbit Laporan Hasll Pengujian 10 Oktober 2013
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan Bandar Lampung

Telp. (0721) 701455 - 702147 Fax. 786309 Kode Pos : 35112
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
1. Informasi Pelanggan
1.1 Nama : Eko
1.2 Alamat : Bumi Asri Blok H 19 Kedamaian
1.3 No.Telp/faks T
1.4 Petugas pengambil sampel :Yang bersangkutan
2. Informasi Sampel
2.1 No.identitas : RTVITT26
2.2 Jenis sarana . Air Proses Nazava
2.3 Lokasi !
2.4 Kondisi saat diterima . Baik
2.5 Wadah/volume : Botol / 100 ml
2.6 Tanggal /Jam diterima . 23-08-2013/13.10 WIB
2.7 Tanggal/Jam pengujian . 23-08-2013/ 13.20 WIB
2.8 Jenis Pemeriksaan ) - Air Minum
3. Informasi Hasil Pengujian
No Parameter Hasil Kadar Maksimum Satuan
Pengujian Yang
diperbolehkan
01. | Total Bakteri Koliform 0 0 Jumiah/100 mi sampel

02. | Ecoli 0 0

PERMENKES NO.492/MENKES/PER/1V/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Alr Minum

Catatat : 1. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab kami.

2. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
3. Berdasarkan parameter yang diperiksa, sample air memenuhi standar
sebagai air minum .

Bandar Lampung, 27 Agustus 2013
UPTD i Laboratorium Keschatan
Manaj
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Informasi Pelanggan

1.1 Nama

1.2 Alamat

1.3 No. Telp/faks
1.4 Nama pengambil

Informasi Sampel
2.1 No.Lab

2.2 Jenis

2.3 Lokasi

2.4 Kondisi saat dnerimn
2.5 Wadal/ volume

2.6 Tanggal diterima

2.7 Tanggal pengujian

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS KESEHATAN

Telp. (0721) 701455 - 702147 Fax. 786309

Bnik

: Botol plastik / + 1600 ml
: 23 Agustus 2013
: 23 Agustus 2013

3. Informasi Hasil Pengujian :

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan Bandar Lampung

Kode Pos : 35112

No. Parameter Hasil Batas Maksimal* Satuan Acuan Metode
Pengujian

1. | Bau Tidak berbau | Tidak berbau - Standart method 2150
2. | Kekeruhan 0 5 Skala NTU | SNI06-6989-25-2005
3. | Rasa Tidak berasa Tidak berasa . Standart method 2160
4. | Suhu 27.8 Suhu udara + 3° C °C SNI 06-6989-21-2008
5. | TDS 81 500 SNI 06-6989-27-2005
6. | Wama 0 15 Skala TCU | SNI06-6989-24-2005
I. | Aluminium 0,038 0,2 mg/l SNI 06-6989-35-2004
2. | Besi (Fe) 0,074 .03 mg/| _SNI 06-6989-04-2004
3. | Fluorida (F) 0,045 1,5 mg/l SNI 06-6989-29-2004
4. | Kesadahan (CaCOy) 73,852 500 my/| SNI 06-6989-12-2004
5. | Klorida (Cl) 5,998 250 mg/| SNI 06-6989-19-2004
6. | Mangan (Mn) 0,153 0.4 mg/l ST 06-6989-05-3004
7. | Nitrat (NO,) 2,609 50 mg/l SNI 06-2480-1991
8. | Nitrit (NO;y) 0,025 3,0 mg/| SNI 06-6989-09-2004
9. | pH (Derajat keasaman) 6,62 6,5 -85 . SNI 06-6989-11-2004
10. | Sulfat (SO4) 2,523 250 mg/l SNI 06-2420- 1991
11. | Zat organik (KMnOy) 1,859 10 mg/| SNI 06-2506-1991

* PERMENKES Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010

Catatan :

1. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab kami.

2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa
persetujuan tertulis dari laboratorium.

3. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.

4. Parameter Fisika dan pH diuji setelah sampel tiba di laboratorium

diler Teknis

a ULHLABNMOMU
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

JI. Melati No.17. T1p.0513.22547 Kuala Kapuas

Nomor : #14 /15/Labkesda. Kps/05.2013

[ TglJam A : L Tgl 7 Jam 1 03-05-2013/10.45 wib
Jenis sampel " Keramik Filter van Kode Lab . Reg. 098.17
Lokasi sampel “Qs. Pulau Kupan; Diperikse
Tgl/jam 1 03-05-2013/11.30 wib
Selesai dinariken:
Pemilik : Tgl / jam £ 06- 05-2013/10.00 wib
Pengambil l.npel Notdin
Q&kﬁ ‘ Yulita T, Siallagan. Amd K1,
No. Parameter yang Hasil Satuan | Batas maksimal dop«bolehhn
diperiksa menurut Permenkes RI No
- B . 492/Menkes/per/IV/2010. 4
A. Fisika
1, Bau Tdk Berbau | - ] Tidak berbau
2. Rasa Tdk Berasa et Tidak berasa
3. Suhu 29,7 0C oC Suhu udara £ 30C
4. Kekeruhan 1,72 Skala NTU | s
5. |IDS 1T e Cmgh | s00 . j
B. Kimia e =
I. [ Besi 0.1 [ mgl T 0.3 |
2. pH 7.16 mg/| 6,5 - 8.5 -
3. | Arsen 0 _omgl 0ol
4. Sianida 0,004 mg/l 0.07
S, Zat Organik 3.2 mgl | 10
6. Sisu Klor - mg/! s -
y A Klonda (Cl) 25 _mg/l 250 i
(8 [Seng oo mgl [
C. Bakteriologi j
1. [Coliform [ 0 MPN/100 ml | 0 ]
, 3 E. coli [ 0 MPN/100 mi 0 ]
Kesimpulan:

Bahwa parameter dari sampel Air Keramik Filter vang diperiksa. Memenuhi Persyaratan
sebagai Air Minum menurut  PERMENKES RI No : 492’ MENKES/PER/TV2010.

Kuala Kapuas, 06 Mei 2013
Kepala Labkesda Kapuas

JOR221988021003




DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

J1. Trisatya Raya Jembatan 4 - 5 Perum. Bumi Bekasi Baru
Bojong Rawa Lumbu Kec. Rawa Lumbu

Telp. (021) 98567413

HASIL ANALISIS LABORATORIUM

No. Lab 698/ AM /V /2013 Tanggal terima 26 April 2013

Nama ' Air Minum An. Tn. Mulyadi “ Tanggal selesai 07} ¢

Alamat Taman Wisma Asri Blok U 27 No. 1 Petugas Sampling n. Mulyadi
Bekasi Jenis sample . Air Minum Nazava

No Parameter Analisis Hasil Maksimum Satuan
A | Fisika dan Kimia )
1 | Suhu 25 Suhu Udara + 3 g
2 |Bau B Tak Berbau - -
| 3 | Rasa S TR . Tak Berasa . e
4 | Warna . e 12 15 PtCo
E B e s 825 65-85
|6 | Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) 132 500
|7 | Kekeruhan 0,20 5 NTU
8 | Besi (Fe) 0,05 0,30 mg/l
9 | Kesadahan (CaCO,) 1714 500 | mgA |
10 | Kiorida (CI') e 250 ik )
| 11 | Nitrat (NO,) I 1S 1,30 50 mgh
12 | Nitrit (NO, ) - 030 3,00 mg/l
| 13 | Sulfat(SO,) —— 15,60 _250 . mg/l
14_| Ammonium ( NH, ) 0,35 1,50 mg/l
15 | Zat Organik ( KMnO, ) . 1l 380 10,00 mg/l
| 16_| Mangan ( Mn ) o 000 0,40 _mgh
B | Bakteriologi
1. Coliform e 0 i N 0 [per100ml |
2. | Colitinja 0 0 per 100 ml
Keterangan

PARAMETER YANG DIPERIKSA MEMENUHI BATAS SYARAT AIR MINUM

Catatan :  * Hasil pengujian hanya berlaku untuk contoh yang diperiksa
* Laboratorium Tidak Melakukan Pengambilan Sampel

Bekasi, 07 Mei 2013
Pemeriksa,

-0

NIP. 19791105 200501 2 005
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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

PEMERIKSAAN FISIKA DAN KIMIA UNTUK AIR MINUM

Berdasarkan : PERMENKES Rl No. 492/MENKES/PERAV/2010 Tanggal 19 April 2010 (Untuk Air Minum)

* Jenis . AIR MINUM NAZAVA * Petugas pengambil sample : Tn Samsudin
* Berasal dari “~Tn Roni * Diambil / Diterima, Tgl : 17-05-'13/17-05-'13
Graha Asri Cikarang Utara * Kode / No Lab : 051/LKD/AM/FKNV/13
PARAMETER YANG SATUAN STANDART HASIL KETERANGAN
DIPERIKSA
A. FISIKA
1 |Zat Padat (TDS) mg/ - 500 190
2 |Kekeruhan NTU 5 1
3 |Bau - Tidak Berbau Tidak Berbau
4 |Suhu Lab c - 266
5 [wWama PtCo 15 1
B. KIMIA
1 |Besi (Fe) mg/l 03 <0,02
2 |Kesadahan ( CaCO3) mg/l 500 31
3 |Klorida (CI) mg/l 250 16,0
4 |Mangan (Mn) mg/l 04 04
5 [Nitrat (NO3-nN) mg/l 50,00 <1
6 |Nitrit (NO2-N) mg/l 3,00 <0,01
7 |pH Lab - 7,23
8 [Sulfat (SO4) mg/l 250 36,2
9 |Zat Organik ( KMnO4 ) mg/l 10 73
C. MIKROBIOLOGI
1 |Coliform per 100 mi 0 0
2 |Coli tinja per 100 mi 0 0

Bekasi,27 Mei 2013
Mengetahui,
a/n Kepala UPTD Laboratorim Kesehatan Daerah

Kabupaten Bekasi .
A7)\ C\ N/gA

NIP. 19780517 200501 2 007 NIP. 19820506 200604 2 016
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI VKM
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAYAPURA mmm
v JI Kesehatan Komplek RSUD Dok 11, Jayapura - 99113, Tlp. 0967-532615. Fax 0967-534304 l’ e
E - mail :

LAPORAN HASIL UJI MIKROBIOLOGI

No : 605 / LHU / BLK-JPR / VIII / 2014
Nomor FPPS :010/FPPS / BLK-JPR / VIII / 14
Nomor Laboratorium :010.2 / MK-AM / VIII / 14
Nama Pelanggan : DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI
Alamat Pelanggan . Jin. Condronegoro, SH Manokwari
Telp / Fax L. e TR N
Nama Pemohon : DEPOT AIR MINUM NAZAVA )
Alamat Pemohon - Jin. Ciliwiing. Belakang GKI-Sion Sanggeng YMP3
Telp / Fax L.
Jenis Sampel : Air Olahan
Deskripsi Sampel : Air Olahan DAM NAZAVA Jin. Ciliwung Belakang GKI Sion Sanggeng YMP3

Tanggal/Jam Sampling : 21-08-2014 Jam 16.04 WIT
Tanggal/Jam Penerimaan :22-08-2014 Jam 12.15 WIT
Tanggal/Jam Pengujian : 22-08-2014 Jam 14.05 WIT

Petugas Sampling : Nasir,S.Sos
Rujukan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . 492/MENKES/SK/IV/2010

TANGGAL : 19 APRIL 2010
TENTANG : PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

Hasil Penguijian :

No PARAMETER SATUAN HASIL UJI SPESIFIKASI METODE

Coliform MPN/100 mL 0 0 IKM/5.4.19/BLK-JPR (Tabung Ganda) *
037

Coli Tinja MPN/100 mL 0 0 IKM/5.4.19/BLK-JPR (Tabung Ganda) *

Air Minum adalah : air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan langsung dapat diminum.

Catatan :

1. Hasll pengujian inl hanya berlaku untuk sampel yang diuji

2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman

3. Laporan Hasil Uji ini TIDAK BOLEH DIGANDAKAN, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari Laboratorium Penguji BLK Jayapura
4. Laporan Hesil Uji Ini tersimpan di BLK Jayapura selama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan

§. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab BLK Jayapura

6. * Parameter terakreditasi

28 Agustus 2014
a. n. KEPALA B% ORATORIUM KESEHATAN JAYAPURA

DP/5.10.4C/BLK-JPR NGYINEL

Terimakasih atas kepercavaan anda kepada kami

-
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DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN JAYAPURA
JI. Kesehatan Komplek RSUD Dok. 11, Jayapura - 99113, Tlp. 0967-532615. Fax. 0967-534304

E - mail : nbwsom
APOR .‘ll'ﬂelll'!l' \IR MINUM

No : 034/ LHU / BLK-JPR / VIl / 14

Nomor FPPS 1010/ FPPS / BLK-JPR / VIIL / 14

Nomor Laboratorium :010/ KL-AM / VI / 14

Nama Pelanggan :mmunmamwm
Alamat Pelanggan s 0

Telp / Fax

Nama Pemohon

Alamat Pemohon

Telp / Fax HE

Jenis Sampel : Air Olahan

Deskripsi Sampel : Air Olahan Depot Air Minum NAZAVA milik YMP3

: 21 Aqustus 2014 Jam 16.04 WIT
: 22 Agustus 2014 Jam 1215 WIT
: 22 Agustus 2014 Jam 12.30 WIT s/d selesal
: NASIR. S. Sos (PELANGGAN)
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 492/MENKES/SK/IV/2010
TANGGAL  : 19 APRIL 2010
TENTANG : PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

i
5§§§

Hasil
PARAMETER | SATUAN ||IBAKU MUTUJj HASIL UJI SPESIFIKASI METODE
A FYwms . " 7 > 2P
1| Bau Tidak werbaw | Tidak werbau S O 24 1% 1991
2 | waza Tidak Peraca Tidak Reraca SHI 06-2413-1991
% | Sunu T S Adara = % 22,7 BT O6 CORD % 2008
4 | Warna TCU 15 3.0 Sl -4 18-1001
5 | KeReruhan T 5 .5 TN 06 ENED .28 2008
& | Zat Padat Terlarut ( THS ) wma /L 500 141,2 SN O6-2413-1991
B Py A F An
2 b - RS .04 N s SR L L i
£ | Anamonia sebaaal ( MHs-N ) WA /L 1.5 0,01 TR o624 78 1991
9 | Chilovida (Cl) wma /L 250 R0 Standard , Section 4500-C
10 | cyanide (CN ) wma /L 0,07
11 | Flowrida ; () wa 7 L 1.5 0,25 SLanAard METhod 2005, Lectilon 4500-T B |
12 " { Caco, J ma /L 500 201,0 Standard Method 2005, section 2340.C
1% | MEvat cepagat { Moo, M ) W 7 L ) 4,50 g v h, ee N,
14 | FIEVIT sebanat { Moo, + ) W 7 L Y < 0,001 =t v R, et »
15 | Suitat (5o, ) e 7 L =250 2.0 SIS ]y B, |
16 | Aluminduom ( AL) wma /L 0.2
17 | Arsen ( As) wma /L 0.01 0,00 SN OG-246% 1
18 | Besi (Fe) ma L 0.5 0,025
19 | Cadvalum ( Cd ) W 7 L 0.00% < 0,001 <ra.\aaum
20 | Chromium ( Cr Valenst & ) wa /L D.0% 0,001 S T T —
21 | Manaan ( Mn ) wma 7L 0.4 0,018 M5 4. 40 Specty ovaeter
22 | Mereury (Ha ) wa /L 0.001 0,000 B 624 621991
23 | Selenivum (Se ) wa /L 0.01
24 | Timbal ( P0) i) 7 L 5.01 0,003 TEANAard MERod S000h, section 8111 TO.& |
25 | Tembaaa ( Cu ) wma /L 2 0,08 7L - P p oo
26 ] Zine (Zn) ma /L 2 0,1
2V ] Ut TR | RART, T Waay 7 L 10 .01
2R | Deteraen sebaaal MEAS wma /L 0.05
29 | Chlorine T ma7L | v ¥ i 0.02 T SLARAATH PETAOT S0, Seotilon 4 500-Cley |
/ Y ¥ ) |
30 | Fecal Coliform MPA/100 ml [
%1 | Total Collform PPN/ L00 ML 0
Air air yang melalkid proses pengolahan atowu tanpa proses pengolohan yang memenuhl syarat kesehatan dan longsung
dapat dirminum.
Catatan :
1. Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Laporan Hasil Uil ini terdiri dari 1 halaman
3. Laporan Hasil Uji ini TIDAK BOLEH DIGANDAKAN. kecuali secara lenakap dan sellin tertulis dari Laboratorium Penquil BLK Javapura
4. Laporan Hasil Uil Ini tersimpan di BLK Javapura selama 3 ( tiga ) bulan terhitung seiak tanaaal dikeluarkan.
5. Nilai Baku Mutu merupakan Nilai Maksimum vang diperbolehkan kecuall parameter pH
6. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab BLK Jayapura
7. * Parameter terakreditasi ISO 17025 : 2005 / hESC L
8. - Parameter tidak diuii - ,lqmuu. o1
9. < Limit Detoksi

DP/5.10.4A 1 a/BLK-JPR




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI

JLN. MUSTIKA No. 3ATELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018
Emalil : labkesprov.riau@yahoo.co.ld

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

PEKANBARU 28111
LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis
No.; 3676-2775 / LHU / LKL-PR /1X / 2014
<P -
Customer Name
Alamat . JI. Proklamasi No. 10 Sinambek - Teluk Kuantan : Nazava Riau
Address contact Person
Phone/Fax - Phone/Fax 1 0852 64748106
= No. Laboratorium 13676/ 2776 AM.BK
Person of sampling No. Lab
Taljam pengambilan sampel : 18-09-2014/- v . : . Air Minum * Nazava Riau *
—~ — N SN
o, A7 /@M RETRb o
Ermawati ) : 20-09-2014/09.00 Wib
Person of sample received /
y AN
No. FPPS : 3676/FP 14 . 120 8/d 26 September 2014
)
NO PARAMETER o - METODE
' METHOD
A | Fisika
1 | Bau® SNI 06-2413-1991
2 | Kekeruhan SNI 06-6989.25-2005
3 | Rasa" PRY i SNI 06-2413-1991
4 | Subu +3°C | SNI 06-6989.23-2005
5 | warna ™’ SNI 06-6989.24-2005
6 | TDS 0 APHA 2540 C 2012
B | Kimia 4
1 | Aluminium (sebagai logam ) PR v % )
serieret) WE e s SNI 06-6989.35-2005
2 | Besi (scbagai logam terlarut) a .3 APHA 3030 B, 3111B 2012
3 | Fluorida < 1,5 APHA 4500 F - D 2012
‘ ::r‘;"r:l‘o“'!l,(”"““ logam m 7 0,003 APHA 3030 B, 31118 2012
5 | Kesadahan (CaCO,) mg/L 500 SNI 06-6989.12-2004
6 | Khlorida _mg/l 16 250 APHA 4500 CI' B 2012
7 | Kromium Total ™ mg/L < 0,0005 0,05 APHA 3030 B, 31118 2012
8 | Mangan (ubqgrl‘qpm terlarut) mg/L < 0,0248 0,4 APHA 3030 B, 3111B 2012
9 | Nitrat sebagai N mg/L. 0,8965 50 SNI 06-2480-1991
10_| Nitrit sebagai N mg/L 0,02 3 SNI 06-6989.9-2004
11 | pH - 7,42 6,5 - 8,5 SNI 06-6989.11-2004
12 | Seng (se 1 terlarut) mg/L. <0,0121 3 APHA 3030 B, 3111B 2012
13 | Sianida mg/L 0,001 0,07 USEPA
14| Sulfat mg/L 1 250 APHA 4500 SO,"E 2005
L L‘:“u"‘g‘ (sebagal logam mg/L <0,0172 2 APHA 3030 B, 3111B 2012




PEMERINTAH PROVINSI RIAU v
DINAS KESEHATAN . & W
LABORATORIUM PENGUJI Komite Akreditasi Nasiona
Mmmql

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN LP- 386 - N

JLN. MUSTIKA No. 3ATELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018
Email : labkesprov.riau@ yahoo.co.id

PEKANBARU 28111

Sambungan No.Lab : 3676 /2775 AM.BK

NILAI RUJUKAN
. SATUAN HASIL UJI METODE
NO. PARAMETER UNIT TEST RESULT THRESHOLD METHOD
VALUE e
C | Mikrobiologi
1 | Coliform Tinja JIh/100 ml 0 0 Biakan Tabung Ganda
2 | Total Coliform JI/100 ml 0 0 Biakan Tabung Ganda
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium : Air terscbut layak dikonsumsi untuk air minum tanpa pengolahan.

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
Note These analytical results are only valid for the tested sample.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari_2 halaman.
This Report of Analysis oonm WW“‘ ——_— i

5. Rujukan Hasil uji berdasa mes_s NO. «mimssmmvmw ,
Reference of analysis re, based on PERMENKES NO. 492/MENKES/PER/IV/2010

Tanda ' : Ruang lingkup yang belum tertrodiuu SNIISO/IEC 17025 : 2008

! 27 September 2014
v ’ﬁ? 3\'97 UPT LABORATORIUM
/KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
PUT| MANAJER MUTU

g 38 M_

AT TIVI, TN I 30 R KNP Rt
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LABORATORIUM KUALITAS AIR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

J1. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp./Fax. (022) 2534176 E-mail: labair@tl.itb.ac.id

FOLIA/TLITO(Ter: 1, Rev: 3)

Nomor : 606-1/11.C09.7.6/PM/2014

No. Contoh Uji
Pengirim
Alamat
Jenis Contoh Uji
Lokasi Contoh Uji
Penerimaan $
Acuan . - Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater
22™ Edition 2012 ( SMEWW ). .
. Standard Nasional Indonesia tahun 2004 ( SNI )
Hasil Analisis :
No Parameter Analisis Satuan Baku Mutu Metoda Hasil Analisis
FISIKA
1 | Bau . . SMEWW-2150 Tdk berbau
2 | TDS mg/L 500 SMEWW-2540-C 487
3 | Kekeruhan NTU 5 SMEWW-2130-8 2,15
4 | Rasa - - SMEWW-2160-8B Tdk berasa
5 | Temperatur °c Suhuudara +3 °C SMEWW-2550 25,9
6 | Warna Pt.Co 15 SMEWW-2120-8 5
7 | Daya hantar listrik * uS/cm - SMEWW-2510 695
KIMIA
1 | Besi (Fe) * mg/L 0,3 SMEWW-3500-Fe-B <0,010
2 | Fluorida (F) mg/L 1,5 SMEWW-4500-F-D 0,221
3 | Kesadahan (CaCO,) * MCDCO: 500 SMEWW-2340-C 230
4 | Klorida (CI) * mg/L 250 SMEWW-4500-Cl 18,7
5 | Mangan (Mn) ¢ mg/l 0,4 SMEWW-3500-Mn-B < 0,020
6 | Natrium (Na) _mg/L 200 SMEWW-3500-Na-8 44,9
7 | Nitrat (w mg/L 50 SMEWW-4500-NO;-B 1,07
8 | Nitrit (sebagai NO;) * mg/L 3 SMEWW-4500-NO;-B 0,008
9 |pH * - 6,5~-85 SMEWW-4500-H"-8 6,94
10 | Sulfat (SO.) mg/L 250 SMEWW-4500-504-E 95,5
11 | Kalium (K) mg/L_ . SMEWW-3500-K-B 6,47
12 COI w ’wl . - 0.0
13 | Keasaman pp * CaCO, - SNI 06-2422 29,0
14 | Kelindian mo * CaCOy . SNI 06-2420 234
15 | Daya pengikat Chlor mg/L - . 0,56
16 | Zat Organik (KMnO4) * mﬂl. 10 SNI 06-6989-22-2004 0,76
Baku Mutu mengacu kepada Alr Minum No. : 492/MENKES/PER/IV/2010.
Catatan: 1. Hasil analisis inl hanya berlaku untuk contoh yang diuji
2. Laporan hasil uji tidak boleh digandakan tanpa izin Manajer .
3 mmmmwummwzwmwm.
4. Tanda * Terakreditasl KAN dengan No. LP ~ 189 ~ IDN
5. Pengambilan sample tidak dilakukan oleh petugas lab.
6. mumm&mumwmm
4§_Bandung, 16 September 2014
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LABORATORIUM KUALITAS AIR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JI. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp./Fax. (022) 2534176 E-mail: labair@tl.itb.ac.id

FOLLA/TLITB(Ter: 1,Rev: 3)

Nomor : soszm.cos.v.mwzou

No. Contoh Uji KA. 606-2/14
Pengirim :G
Alamat #Cimahi
Jenis Contoh Uji : Air sumber atas, sesudah disaring Nazava
Lokasi Contoh Uji - ber Alam, Cipanas
Penerimaan 1&
Acuan : - Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater
22™ Edition 2012 ( SMEWW ).
- Standard Nasional Indonesia tahun 2004 ( SNI )
Hasil Analisis :
No Parameter Analisis Satuan Baku Mutu Metoda Hasll Analisis
FISIKA
1 | Bau . . SMEWW-2150 Tdk berbau
2 | TDS mg/L 500 SMEWW-2540-C 499
3 | Kekeruhan NTU S SMEWW-2130-8 1,88
4 | Rasa - . SMEWW-2160-8 Tdk berasa
5 | Temperatur oc Suhuudara +3 °C SMEWW-2550 25,9
6 | Warna Pt.Co 15 SMEWW-2120-8 5
7 | Daya hantar listrik * uS/cm - SMEWW-2510 714
KIMIA
1 | Besi (Fe) * __mg/L 0,3 SMEWW-3500-Fe-B <0,010
2 | Fluorida (F) mg/L 1,5 SMEWW-4500-F-D 0,369
3 | Kesadahan (CaCOy) * | mg/L CaCO, 500 SMEWW-2340-C 253
4 | Klorida (CI) * mg/L 250 SMEWW-4500-Cl 18,7
5 | Mangan (Mn) * mg/L 04 SMEWW-3500-Mn-B |  <0,020
6 | Natrium (Na) _mg/L 200 SMEWW-3500-Na-B 449
7 _| Nitrat (sebagai NO,) * mg/L 50 SMEWW-4500-NO,-B 1,80
8 | Nitrit (sebagai NO;) * mg/L 3 SMEWW-4500-NO,-B 0,011
9 [pH * - 6,5~8,5 SMEWW-4500-H'-B 7,03
10 | Sulfat (SO.) mg/L 250 SMEWW-4500-504-E 93,5
11 | Kalium (K) mg/L - SMEWW-3500-K-B 6,16
12 | CO, agresif mg/L . 0,0
13 | Keasaman pp * mg/L CaCO,y SNI 06-2422 37,3
14 | Kelindian mo * mg/L CaCO, SNI 06-2420 245
15 | Daya pengikat Chlor mg/L - - 0,56
16 | Zat Organik (KMnO,) * mg/L 10 SNI 06-6989-22-2004 3,21

Baku Mutu mengacu kepada Air Minum No. : 492/MENKES/PER/IV/2010.

Catatan : 1. Masil analisis inl hanya berlaku untuk contoh yang diuji

2. Laporan hasil uji tidak boleh digandakan tanpa izin Manajer

3 mmmmwmmmzwmwm
4. Tanda * Terakreditasi KAN dengan No. LP ~ 189 ~ IDN
5. Pengambilan sample tidak dilakukan oleh petugas lab.
6. Hasil analisa menunjukan bahwa air tersebut telah memenuhi Standard Baku Mutu
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LABORATORIUM KUALITAS AIR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JI. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp./Fax. (022) 2534176 E-mail: labair@tl.itb.ac.id

FOLLA/TLITB(Ter: 1,Rev: 3)

Nomor : 606-3/11.C09.7.6/PM/2014

No. Contoh Uji : KA. 606-3/14
Pengirim :G
Alamat
Jenis Contoh Uji
Lokasi Contoh Uji
Penerimaan H
Acuan : - Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater
22" Edition 2012 ( SMEWW ).
- Standard Nasional Indonesia tahun 2004 ( SNI )
Hasil Analisis :
No Parameter Analisis Satuan Baku Mutu Metoda Hasil Analisis
FISIKA
1 | Bau . . SMEWW-2150 Tdk berbau
2 | TDS mg/L 500 SMEWW-2540-C 365
3 | Kekeruhan NTU 5 SMEWW-2130-8 3,65
4 | Rasa - - SMEWW-2160-8 Tdk berasa
5 | Temperatur oC Suhu udara +3 °C SMEWW-2550 25,9
6 | Warna Pt.Co 15 SMEWW-2120-8 5
7 | Daya hantar listrik * uS/ecm - SMEWW-2510 522
KIMIA
1 | Besi (Fe) * mg/L 0,3 SMEWW-3500-Fe-B <0,010
2 | Fluorida (F) mg/L 1,5 SMEWW-4500-F-D 0,221
3 | Kesadahan (CaCOy) * | mg/L CaCO, 500 SMEWW-2340-C 162
4 | Klorida (CI) * mg/L 250 SMEWW-4500-Cl 23,5
5 | Mangan (Mn) * mg/L 0,4 SMEWW-3500-Mn-8 <0,020
6 | Natrium (Na) mg/L 200 SMEWW-3500-Na-B 39,6
7 _| Nitrat (sebagai NO,) * mg/L 50 SMEWW-4500-NO,-B 4,35
8 | Nitrit (sebagai NO;) * mg/L 3 SMEWW-4500-NO,-B 0,031
9 |pH * . 6,585 SMEWW-4500-H*-B 6,91
10 | Sulfat (SO4) mg/L 250 SMEWW-4500-50,-E 33,2
11 | Kalium (K) ‘mg/L . SMEWW-3500-K-8 8,54
12 | CO, agresif mg/L . . 0,0
13 | Keasaman pp * mg/L CaCO, SNI 06-2422 53,8
14 | Kelindian mo * mg/L CaCO, SNI 06-2420 200
15 | Daya pengikat Chlor mg/L . - 0,560
16 | Zat Organik (KMnO.) * mg/L 10 SNI 06-6989-22-2004 0,920

Baku Mutu mengacu kepada Air Minum No. : 492/MENKES/PER/IV/2010.

Catatan : 1. Hasil analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
2. Laporan hasil uji tidak boleh digandakan tanpa izin Manajer
3 mmmmwummmzwmwm
4. Tanda * Terakreditasl KAN dengan No. LP ~ 189 ~ IDN
S. Pengambilan sample tidak dilakukan oleh petugas lab.
6. Hasll analisa menunjukan bahwa air tersebut telah memenuhi Standard Baku Mutu
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LABORATORIUM KUALITAS AIR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JI. Ganesha 10 Bandung 40132 Telp./Fax. (022) 2534176 E-mail: labair@tl.itb.ac.id

LAPORAN HASIL UJI
Nomor : 606-4/11.C09.7.6/PM/2014

FOLIA/TLITB(Ter: 1,Rev: 3)

No. Contoh Uji : KA. 606-4/14
Pengirim :G
Alamat
Jenis Contoh Uji
Lokasi Contoh Uji
Penerimaan 3
Acuan - Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater
22" Edition 2012 ( SMEWW ). 4
- Standard Nasional Indonesia tahun 2004 ( SNI )
Hasil Analisis :
No Parameter Analisis Satuan Baku Mutu Metoda Hasil Analisis
FISIKA
1 | Bau . . SMEWW-2150 Tdk berbau
2 | TDS mg/L 500 SMEWW-2540-C 381
3 | Kekeruhan NTU 5 SMEWW-2130-8 2,64
4 | Rasa - . SMEWW-2160-8 Tdk berasa
5 | Temperatur oc Suhuudara +3°C SMEWW-2550 25,9
6 | Warna Pt.Co 15 SMEWW-2120-8 5
7 | Daya hantar listrik * uS/cm - SMEWW-2510 544
KIMIA
1 | Besl (Fe) * mg/L 0,3 SMEWW-3500-Fe-B <0,010
2 | Fluorida (F) mg/L 1,5 SMEWW-4500-F-D 0,162
3 | Kesadahan (CaCOy) * | mg/L CaCO, 500 SMEWW-2340-C 172
4 | Klorida (CI) * mg/L 250 SMEWW-4500-Cl 25,4
5 | Mangan (Mn) * mg/L 0,4 SMEWW-3500-Mn-B < 0,020
6 | Natrium (Na) mg/L 200 SMEWW-3500-Na-B 40,1
7 _| Nitrat (sebagai NO,) * mg/L 50 SMEWW-4500-NO,-B 3,95
8 | Nitrit (sebagai NO,) * mg/L 3 SMEWW-4500-NO;-B 0,008
9 |[pH * - 6,5~8,5 SMEWW-4500-H'-B 6,89
10 | Sulfat (SO4) mg/L 250 SMEWW-4500-504-E 32,9
11 | Kalium (K) mg/L - SMEWW-3500-K-B 7,64
12 | CO; agresif mg/L . 0,0
13 | Keasaman pp * mg/L CaCO, SNI 06-2422 26,9
14 | Kelindian mo * ‘mg/L CaCO, SNI 06-2420 211
15 | Daya pengikat Chlor mg/L . . 0,56
16 | Zat Organik (KMnO.) * mg/L 10 SNI 06-6989-22-2004 0,92

Baku Mutu mengacu kepada Air Minum No. : 492/MENKES/PER/IV/2010.

Catatan : 1. Hasil analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
2. Laporan hasil uji tidak boleh digandakan tanpa izin Manajer
3 mmdmmwuwmmzwmwm.
4. Tanda * Terakreditasi KAN dengan No. LP ~ 189 ~ IDN
5. Pengambilan sample tidak dilakukan oleh petugas lab.
6. Hasll analisa menunjukan bahwa air tersebut telah memenuhl Standard Baku Mutu

Mondun.. 16 September 2014
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Jin. Piet A. Tallo, Liliba — Kupang, Telp : (0380) 881788, Fax (0380) 8817

No : 24/Lab KL/08/2015 29 Agustus 2015
Pengambil : Three Hamdani

Alamat Sampel -

Jenis sampel : Air Minum Nazava

Jumlah sampel : 2 (Dua) Sampel

Tanggal pengambilan : 26 Agustus 2015
Jenis pemeriksaan  : Bakteriologis (MPN E.coli)

HASIL PEMERIKSAAN
No | Kode/Nama Sampel Hasil Pemeriksaan Satuan
MPN E.coli
1 | AM. Sebelum Diolah 240 Koloni/ 100 ml
Sampel
2 | AM. Sesudah Diolah 0 Koloni/ 100 ml
Sampel

Catatan : PERMENKES No. 429/ MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air Minum untuk
bakteriologis dikatakan memenubhi syarat bila:
a. MPN Coliform = 0/100 ml sampel
b. MPN E. Coli = 0/100 ml sampel

Penr%;riksa

Fatmawati Kahar, A.Md.KL

P.J. Laboratorium

M

; mbut SKM, M.Kes Ragu Theodolfi, SKM, M.Sc
MSO] 200003 1 001 NIP. 197206241995 01 2 001
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wim.

Report waterlaboratorium | noord

Removal efficiency of Silver impregnated Ceramic filters
A study of the removal of pathogenic bacteria.
Basic information:

A new ceramic filter utilizing a siphon system, developed by Basic Water Needs India,
includes a nano silver treated candle as the filter element. This filter element was
tested on removal of bacteria. In this test, filters impregnated with silver were
compared with reference filters without silver impregnation.

Conclusions:

e After passing of 7.000 liter of water the silver impregnated filters still reduce E
coli bacteria by more than 99.99% (log 4.5 to 5.5).

¢ The removal capacity of silver impregnated filters is significant higher than
filters without silver, especially after 5.500 liter.

Experiments:

The filters were tested with known concentrations of bacteria. The bacteria strain
used was L. coli WR1. This microorganism is also used in the Duteh guidelines for
Quantitative Microbiological Risk Analysis. The E.coli WR1 is used as an indicator for
the removal of pathogenic bacteria in surface water. The E. coli used as influent had a
concentration of 10° CFU/liter.,

Experiments were carried with a flow rate of 6 liter/hour
and 3 liter/hour.

To get information resembling the use in practice and to
reduce the time needed for testing to two weeks, the
following procedure was used.

After the first dose of microorganism a pump created a
flow rate of 50l/hour. In this way 1.000 liter of water is
passed through the filter. After this flushing, the filter
was scrubbed with a Scotchbrite pad and the filter
diameter was measured. Serubbing removes a small
layer of the outside filter element material.

After every 1,000 liter of flushing the ceramic filter is
scrubbed, and the filter element is measured

Then contaminated water is passed and the removal of E.
coli and the concentration silver in the effluent water was measured,

This was done until 8.000 liter of water was flushed through the filter,

By using a maximum flush flow rate the time needed for these tests was reduced from
several months to a few weeks.

WLN (G.W) Page 12-6-2008
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The samplés listed below have been examined and the
following results obtained.

Stefani 785 Sterilaqua gravity candle (black)

Procedure gravity feed of water through candle

Performance Testing

Dr A Parentich

Iron
Copper
Lead
Manganese
Aluminium
Bacteria
Lindane 1
2
Heptachlor 1
2
g=Chlordane 1
2
a=~Chlordane 1
2
Dieldrin 1
2
Chlorine 1
2
Chloroform
dichlorobromomethane
dibromochloromethane
- trichloroethane
bromoform

Before Filtration

ppd

1560 ppd
1920 ppb
570 ppb
2000 ppd
1200 ppb

20 x 108 colyform m1

410 ppew
410

346 "
346 "

7 "
71

School of Applied Chemistry

Curtin University

May 1992

After Filtration

ppb
9.7 ppd
6.6 ppd
1.7 ppb
460  ppdb
39  ppd
0
87 ppt
58 -
3
7 "
0.5
0.5
0.5 *
0.5 *
9
32
0.01 ppm
0.01 ppm
10 ppb
10
10
10
10

*ppm = parts per million
ppb = parts per billion
ppt = parts per trillion

@ Cunrtin

Urwersity of Technology
Perth  Westem Austraka

GPO Dox U 1087
Parth 6001
Wastern Austriska
Fax O9) 351 2255
Totax AAG2OAD

Tolophone
09 361 2000

Percentage
Removed

99.4%
99.6%
99.7%
77.0%
96.7%

100%

99.6




APPLIED RESEARCH LABORATORIES OF FLORIDA, INC. A‘{ (

5371 NW. 1615t STREET * MIAMI, FLORIDA 33014 TELEPHONE (305 624 4900 X ';"4
CHEMISTS + ENGINEERS + INSPECTORS e

May 09, 1984

Client: Ceramica Stefani, $.A. C/0 Goodtrade Corp. Laboratory No.: 27070
5502 N.W. 72nd Avenue
Miami, Florida 33166

Attn: Mike Waisbrot Reference:
Subject: The "Stefani" Water Purification Unit
Method: Standard Chemical/Bacterfological/Atomic Absorption

Report of Analysis

INTRODUCTION

The Stefani Water Purification Unit, manufuctured by tne client, was tested for con-
tasinate removal efficiency and silver leaching. Levels of organics, bacteria, and
total chlorine in wvater were to be determined before and after treatment with the
filter unit which utilizes the Sao Joao filter,

RESULTS

Vater Initial Final Removal
Contaminate Level Level Efficiency
Organics * 3300 ppm < ) ppm V99.92
Bacteria ** 3500 CFU/m) 0 CFU/m) 100 %
Total Chlorine A%+ 10,0 mg/1 6.2 mg/l 62 2
Silver leaching Atas < 8 ug/l -

ppm = Part per million, CFU/ml = Colony forming units/milliliter.
* Based on N-nonane analyzed by nuclear magnetic resonance.

A Based on total coliform analysis.
#*%  Based on DPD chlorine method (mg/l = milligrams per liter).
#aah e/l = micrograms per liter (50 ug/l s maximum recommended leaching).

CONCLUSIONS

The “Stefami" unit shows sat ielences for chlorine, organics

Ve ——
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TEST REPORT ORIG@IGOAL
Report Number: M908414 Report date ¢ 01.07.2010
Page 1ol 1
Receivedon  : 23.06.2010

Sample drawn by . CUste Commenced on : 24062010
Customer's Reference : Letter dated Nil. Completedon :  30.08.2010

~ Parameters Rosults Specification as por * Procedure
IS 7402 1986

Freedom from suspended | Filtered water does | The filterod water shall
particlos not show any pass the test for
suspendod matter | freodom

Presence of Siiver Present BMlbdﬂ'tN

Workmanship & Finish (i) Filter candlo is (i) Filter candlos shall |
regular in shape be regular in shape IS 7402 (P-1) 1980 Ist
and propery firad. | propody firad and shall | Revision,

Itis free from large | be free from large
discrete cavitios, discreto cavitios,
warpage, uneven | warpage, uneven firing
firing and in and inadequale sealing.
adequate sealing.

(1) It has no visible | visible cracks when
cracks when seen | seen from a distance of
from a distance of | around 30 cm.
around 30 cm.

Freedom from Bacteria 0.30 MPN / mi Shall pass the test : art = 1
1976

Note : 0.30 MPN/mi can be taken absent

Opinion : The “Tulip Water Filter" sample conforms o Indian Standard : 7402 - 1988 specification for filters
UMMWuMMgmm

Authorized Signatory

Terms and Condrnns,
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PATTINSON o)

ANALYTICAL & CONSULTING CHEMISTS TESTVG Mo
BACTERIOLOGISTS & SAMPLERS on38 (N)

10 DEAN STREET NEWCASTLE UPON TYNE NE11PG TELEPHONE : (091) 232 4806

Public Analysts for City of Nawcastlo upon Tyne, Metropoltan Districts of Gateshead,
Nonh Tyneside, South Tyneside, Tyne and Tees Port Health Authorttios

JurLabret: 4687100 Date: 3! August 1990

WE HEREBY CERTIFY that we have examined the undermaentioned sample (s) and find the following results.

Sample (s): Filter rocolved :
ox H your ref :
marked

Description

Red clay water urn containing a filter candle.

Performance testing

Challenge Water Filtered Water fage removed

Bacteria l.6million EColi per ml 0 per ml 100
Iron 2 000 ppb LT 10 ppb Gr 9e
Copper 2 000 ppb LT 10 ppd Gr 99
Lead 500 ppb LT 5 ppb Gr 99
Manganese 2 000 ppb LT 10 ppb Gr 9y
Aluminium 2 000 ppb LT 10 ppb Gr 99
Lindane 0.4 ppb 0.08 ppd 78
Dieldrin 0.4 ppb 0.02 ppb 95
Chloroform 100 ppb 20 ppb 80
Dichlorobromomethane 100 ppb 27 ppb 73
Dibromochloromethane 100 ppb 28 ppb 72
Bromoform 00 ppb 50 ppb 50
Trichloroethylene 100 ppb 16 ppb 84

LT = less than

GT = greater than

ppb = parts per billion

RECEIVED IN OUR LABORATORY FROM !
Malcolm Enginnering., Banks Road. McMullen Industrial Estate, County Durhaw

fonald Ottie, Ph.D., M.Chem A, C.Chem., F.R.S.C. Consultant; Alan Hutchingson, M.Chom. A, C.Chem,, FRS.C.
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THE FOUNDATION FOR LEARNING. MEALING AND MEAL TH IN VIETNAM

WATER TEST REPORT
CrystalPur Filter Test

Name of sample: Treated water collected from the ferry of Han River

l.
2. Implementation date: 17", Feb, 2009
3. Equipment: LaMotte Rapid Testing Kit and the report from Environmetal Technology
Centre of Danang Department of Natural Resources & Environment
4. Test results:
No Water Quality Units | Reading | Allowable
Criteria Limits
1 IpH N/a 6,73 6,5-8,5
2 | Turbidity NTU <] <2
3 |TDs Mg/l 130 1000
4 | Hardness Mgl 55 300
S | Salinity Mg 89 250
6 | Iron(Fe) Mg/l 0,10 0,5
7 | Photsphate Mgi 0,25 <0.7
8 | Sulfate 10 250
9 | Oxidation Mg/l | undetectable 2
10 | Ammonia Mg/l | undetectable 1,5
11 | Nitrite Mg/l 0,2 3
12 | Nitrate Mg/l 20 50
13 | E.Coli Units/l | undetectable 0
Total Fecal
14 | Coliform Units/l | undetectable 50

Water sample collected and tested by
s

Tran Kiem Huy

71

Conclusion: The water sample is safe for drinking according to the Code 09/2005/QD-BYT of the
Ministry of Health of Vietnam,
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Berhanu Kiber Import & Export Enterprise

Efficacy Test c( Tulip Water Filter for Fecal and Total
Coliform Bacte

Water Works Design and Supervision Enterprise

Laboratory Service
4/29/2010




1 Introduction

This work has boen dome at WWDSEK Laboratory for Berhanu Kiber Import & Export
Enterprise s per their request to conduct and know the efficacy Microbiologica!
Examination of Coliforms Bacteria such as Total Coliforms (Bachorichin cold) and  Fecul
Coliforms (F. eoli) and Turbidity The task s undertaken to proof the efficiency of the ‘T'ulip
Water Filer  (which i & warer purification tool) 1 screenming or fillenng dinrchoal from
buctenal contaminated water.

2 Methodology

Polluted water samples have beon collected from the Rivers namely Kebenn  Kerra 1,
Korra 2, Kerra at the bridge and mixture of Mekenesy & Kerra River,

The Method used for testing are Membrune 1filter. The Quality Controls
procedures undertaken during teating of the samplos are summarized hore wacler,

%) Coneral quality Control procedures
Check sterility of media, membrane filters, dilution and rinse witer, glasswnro and
equipment,

b) Measwroment of Method Precision

Comparing the result of duplicate analyses for each differont samploy

¢) Quality Control on Membrane Filter
For euch Lype of twst conducted known negutive sumple hus been run with the
labovatory anulysis,
Rosults of the Microbivlogy tests ure presented sequentially sceording 1o the dawe
of sampling.

d) Tulip wator lilter ity were used to test 5 (five) semples




Test No-1
Coliforms
Date of b 10 | % | wypeor | VO™ | colony counted Turbidity o
River of taken for
Sampling No. Tullp Sample ass a -
37°% |ad" (NTU)
Mank | omi Nil
1747/2002 Row weter [ I“"" Many | 3680
19/4/2010 | Kebena | [sewi Imny .
Fieind war I -
17A8/2002 m‘”m‘: g 10
watec (0] |y O Nil
Test No-2
Coliforms
Date of Lab. 10 | % Type of Volume | Colony counted |Turbidity
River of taken for at Remark
Sampling No. Tulip Sample tast .
37 |aa’c (NTU)
et |om Nil
1748/2002 Raw waler ami {Mory__IMony %0
19/4/2010| Kera-1 1 e o lmm
Filtere d weter sl L‘.
(A" Passing
InVaa trooueh Takp 20
walet Ll ) 10ml L“.




Test No-3

l RN
Code Volume | Colony counted | Turbidity
Date of Lab. 1D Type of y
Sangiten River ey r::'p Sanle ul:;ht at . Remark
s ¥ Blank 1, o Nil NIl
K
i! _[amy20m Rowwater oMoy IV 2060
S L § 3 Sml JMM! Many
s Fltered waer
ﬂi 4752/2002 wvn:‘:: Sml N INi 100
water Niver | 10ml m“ IN“
Test No-4
. Coliforms
Volume counted |Turbidity
Date of Lab. 1D Type of Colony
Vosuiva River Py of Samenl takenfor| o Remark
T p St lae  aa'c
(NTU)
; Blark  liom  |ni Nil
5 xmzmo Row wotet 22 Many  |Many 1460
/4200 s . sml [Many  |Many
Filtere d water l
2 17547200 (Ater Passrg Sml Nil Jm 200
8 2 thiough 1,9 '
: whter 8o  lsomi qu I

(it o

N‘l - .
”

; W -, Ty
’,.ﬂ \'A“A‘f: .’:.
e
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Test No-5

Coliforms
outeot |\ tab.io | 0| rypecr |YoWme |Colony counted Turbidity
Sampling No. Tolip sample -
37% |ad’c (NTU)
10emi Lm Nl
1782002 Rowwater [Sod __jMany (MW | 1200
‘QUWlO Kerra-2 3 ami | —
s ke Nl Nil
IAher Passing
1756/2002 Ry %0
woter fiRer)  |10mi N |na




4. Conclusion

From the above test results the following are summarized for the Tulip Water Filter kit

1. During Fecal and Total coliform tests the kits have efficiently filtered the polluted water
samples

2. During Turbidity Yest a substantial reduction are recorded specifically ;

)umsmuducodlowo&ondndlmlmufuml.c.N'ms. 2,5)
7 Samples below WHO Standard Level (WHO is not fulfilied, i.e, NTU 10 and 20)




REPORT ON THE EFFICACY O
FILTER ‘

Prepared by: Water Laboratory Services Division

MINISTRY OF WATER

MARCH, 2011
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INTRODUCTION

Water for domestic use more specifically drinking water should be free from any kind of
contamination. It should be clean and safe water that assures the health of the consumers. A
filter with good efficacy has to produce water of acceptable quality which fits the purpose.

OBJECTIVE

The main objective of this test is to evaluate the efficiency of the Tulip Water Filter on its
capacity to remove turbidity and micro organisms present in water.

MATERIALS

Petri dishes, culture media- MFC agar and M- Endo agar, 90% ethanol, 20Lts buckets (4), 10Lts
buckets (4), incubator, turbidity meter

METHODOLOGY

The coliform group is defined as those facultative anaerobic, gram- negative, non-spore forming
rod shaped bacteria that develop red colonies with a metallic (golden) sheen within 24 hrs at
35°C on an Endo - type medium containing lactose.

Water for this test was collected from two types of water sources; rivers and boreholes.
Following the procedures on the instruction manual, the first twenty liters were filtered before
starting the test. For bacteriological analysis Membrane Filtration Method using MFC agar and
M-Endo agar media was used. For turbidity measurement, nephelometric method was used for
both filtered and unfiltered water. Four runs were conducted on different date and the results are
presented in the table below:

1|Page
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DISCUSSION

The results above shows that after conducting tests on raw and filtered water the tested Tulip Water Filters
have shown good performance on the removal of micro organism, Total Coliform bacteria is 99.99% and
removal of Fecal coliform bacteria is 100%. The results for turbidity removal range is 98 — 98%.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

The tested filters have shown high efficiency on the removal of micro-organism as there was no growth of
coliform bacteria in the filtrate. The filter also has the capacity to produce clear water by reducing turbidity
levels. There should be a mechanism to create awareness on the type of water to be treated and how to use
the filter as very high turbid water requires more time of filtration.

4|Page
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(entre Technique d Exploitation (CTE| g DINEPA
Region Metropolitaine de Port-au-Prince ad Ty

v ga ' Aog meme

Date : 12 Juillet 2011

ATTESTATION

Client : SAFICO
Echantillon

Nom de 'appareil a fi
Date de la filtration

- TULIP WATER FILTER
illet 2011

L'Unité de Laboratoire certifie avoir recu un échantillon de 5 gallons d'eau de
riviere le 5 juillet 2011. Une filtration a été faite avec un filtre de marque "TULIP WATER
FILTER". Ensuite, des prélévements pour analyses bactériologiques et physico-
chimiques et ont été prises a partir de 'eau filtrée.

D’aprés les résultats bactériologiques et physico-chimiques obtenus, I'échantilion
d’eau est de bonne qualité tant du point de vue bactériologique que physico-chimique et
ne représente aucun danger pour la consommation humaine.

Fait, au Laboratoire et Controle de la Qualité de I'eau du CTE-RM, le 12 juillet
2011.

iy

Chef d'Unité de Laboratoire et de controle
de la qualité de 'eau du CTE-RM
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(entre Technique  Exploitation (CTE) DINEPA
Region Metropolitaine de Port-au-Prince -

(SAFICO)

Date : 12 Juillet 2011

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Echantillon - Eau filtrée
Date de prélévement - 5 Juillet 2011
Date d'analyse - & partir du 5 Juillet 2011
Echantilion Coliformes tolaux Coliformes fecaux E col
cfw/ 100 mi cfw 100 mi cfu/100 mi
Gallon 1 <1 <1
Valeur <1 <1 <1
paramétrique

Commentaires : D'aprés les résultats obtenus, I'échantillon d’eau est de bonne gualité
bactériologique.

Analystes %@.@7@@.&_—




REP :':::‘ (entre Wdtm'v! ‘ DINEPA
OUEST R Reqon Metropoiitaine de Port-au-Prince -~ ——
o oo
(SAFICO)
Date 12 Juillet 2011
Date de prélévement : 5 Juillet 2011 Préleve par > Client
Ville : Port-au-Prince Regu au laboratoire le - 5 Juillet 2011
Région : Ouest Date de I'analyse =5 Juillet 2011
: VALEURS UNITE DE MESURE | REFERENCE DE QUALITE
PARAMETRES OBTENUES
Température labo 243 (°C)
Salinité 0.15 (%)
Conductivité 324 ~ (uS/Cm) a 25°C 200-1100
pH 7.95 Unité pH 65-85
Turbidité 0.13 (NTU) <1 pour une bonne désinfection
© -5
Couleur 11 (U PUCo) <15
Odeur Inodorc Seuil de perception
Matiéres totales (mg/l) 100-600
DS 1155 (mg/1)
Alcalinité totale 142 (mg/l CaCO,)
Alcalinité phénolphtaléine 0 (mg/ CaCO,)
Bicarbonates 142 (mg/l CaCO;)
Carbonates (mg/l CaCO)
Hydroxydes (mg/l CaCOs)
CO’ libres (mg/)
CO" total (mg/l)
Durcté totale 144 (mg/l CaCOs) 100-300
Dureté calcique 120 (mg/l CaCO5) 75 200
Dureté magnésicnne 24 (mg/l CaCO;) 30-150
Calcium 48.05 (mg/1 Caz 0-100
ium 583 (mgN Mg~ 0- 100
Sulfates 6 (mg/1 SO,") 0-250
Chlorures 9.247 (mg/1 CI) 0-250
Nitrates 12.39 (mg/l NO,) 0-50
Nitrites 0.0131 (mg/1 NO,) 0.50
Phosphate (mg/l Po,")
Fer 0.03 (mg/l Fe') 0- 0.30
Plomb (g Pb™" 10
Mercure (1 Hg ™) I
Sodium (mg/1 CaCOs) 200
Potassium mg/N 12
Aluminium llgl 0,20
0.40

Observations : Les résultats des tests physico-chimiques effectués se situent dans les normes retenues pour |'eau

. Lw-«/ Ezavi(y Melhd] PHo/se

y xhb‘fML- f‘—-t,v‘\.e—-j
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28, Bivd. Toussant Louverture, Port-au-Prince, Hai (W.1)
phones : (609)2250-1832/1833/1835/1836/1837/1838 Fax : (509)2260-1831
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Rel,: 104075/1/2005-F18

n:mn
8. ANALISE MICROBIOLOGICA
8.1.
< quea oomntnclo comnmolo mn
microbiolégico inicial inicial de exposicio | 9° "‘°°“N°:'°¢?'." tolerancia
Controle de nivel| < que a concentraglio final | %9u¢? eom#!';% 3,,.—.
microblolégico final de exposicso de ?“Mo oo:n utox'“m

8.2. Eficiéncia Bacteriolégica

1»'& .xgé R‘i il

lﬂcllnch ncurioléglu luduclo mlmm de 4
Inicial logs Reducdo minima de 2 logs
Eficiéncia bacteriolégica| Redugho minima de 3.8
final logs Reduglio minima de 2 logs
9. CONCLUSAQ
A amostra ensaiada atende aos requisitos da Norma NBR 15176, quanto aos
parémetros determinados.

10. PERIODO DE ENSAIQ
Ensaio realizado no periodo de 20/06/2005 a 19/09/2005.

Sdo Paulo, 19 de Setembro de 2005.

I..A. uu:to BAUER L‘I'DA.

CRQ n‘ 024405’7

ummummmwtmmnmm

JEPP/PA
Grupo S8AO PAULO: Rua Aquinos, 111 - 8.9 CEP 05036.070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 36110170
I Fillals: Campinas - Séo José dos Campos Santos - Bawru - Rio de Janeiro (RJ)
Falcdo Baver www.falcaobauer.com br - bauer@faicaobaver.com.br - BNA TEL. (11) 36110677 / ABBO TEL. (11) 36111099
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ORIGINAL TLU/F-16

RwANDA BUREAU OF STANDARDS

| 110 OFFICE RWANDAIS DE NORMALISATION
RAWANDA BUREAU OF SBTANDARDS
TESTING LABORATORIES UNIT
TEST REPORT
REPORT N°035/m/13 Page 1 of 1
1.0. Detalls of the Sample
Name of Customer : Impact carbon, Project associate, C/O: NIGABA Eric
Address : 07
RBS Sample N* 0113/02/13
Sample Description : Dirty water nazava ®water filter
Date Submitted 1 06/02/13
2.0. Analysis of the Sample
Condition of the Sample : Good }
Date analysis started :07/02/13
Date Analysis completed :10/02/13
Name of Laboratory : Microbiology
Environmental Conditions : Suitable i
3.0. Standard(s) Used
RS2: 2012 Potable water
4.0 Lab. Results
Parameters tested |Test results Test method/SOPs Requirements | Statu | LLD,
Max Limits) s
Influent Effluent - b .
Total viable count, >300¢ x 10° |<4.0, x 10° | TLU/MIC/SOP-1,Rev.0 100 Pass 1
cfu/ml at 37.C S S SR UTA ;
E.coli, cfu/100ml >100f x 100 |«1,0, x 100 | TLU/MIC/SOP-4,Rev.0 Nil Pass 1
NOTE:
a. = Lower limit of detection (LLD) per/milliliter.
b. =There was no evidence of the viable organisms within the detection limit of the test method quoted.
c. = There was low evidence of the viable organisms within the detection limit of the test method quoted.
f. = There was overwhelming evidence of the viable organisms within the detection limit of the test
method quoted.
-
KAYIRANGA Pascal Signature :
Head of Microbiology Section
'~ MUKUNZI Antoine
For Signature: /........
Director General
This test report shall not be reproduced other than in full, ¢:
General, .

The results contained herein apply only to the particular
quoted.

General,

P.O.BOX 7099 Kigali-Rwanda Tel: +250.252.586103/582945 /582946 Fax: +250. 252 583306
E-mail: info@xbs.orgaw Whbsite : www.rwanda-standards.arg




